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The Kansai Electric Power Co., Inc.

2019年度夏季︓エリア別の電⼒需給実績

2019年度冬季︓エリア別の電⼒需給実績

2020年度夏季︓エリア別の電⼒需給⾒通し

本日、ご説明させていただく内容 1
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

2019年度 夏季︓エリア別の電⼒需給実績（8月2日14~15時） 2

【出典】電⼒需給検証報告書について（概要）（2019年10月23日 電⼒広域的運営推進機関）をもとに作成

関⻄エリアの2019年度夏季の需給予想と結果は下表のとおりです。
おおむね前提とした猛暑とはならなかったことから、事前の想定を大幅に下回りました。
■想定 ︓ 最大需要 2,858万kW 供給⼒ 3,027万kW（予備率 5.9%）
■実績 ︓ 最大需要 2,816万kW 供給⼒ 3,146万kW（予備率 11.7%）

8月2日（金）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

2019年度 夏季 最⼤電⼒実績の推移（関⻄エリア） 3

7月1日から9月30日までの最大需要は8/2の2,816万kWで、最も電源利⽤率の⾼かったのは9/9
の94%で、安定した需給状況でした。
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7月1日 7月8日 7月15日 7月22日 7月29日 8月5日 8月12日 8月19日 8月26日 9月2日 9月9日 9月16日 9月23日 9月30日

今夏の最大需要実績
8/2（⾦）2816万kW
気温37.5℃ 使⽤率89％

(万kW) 供給⼒（想定）※
2,973万kW（7月） 供給⼒（想定）※

2,948万kW（8月）

でんき使⽤率

需要実績

供給⼒（想定）※
2,729万ｋＷ（9月）

2,079
7/4(木)

昨夏（2018年）の
最大需要実績

7/19（木）2,865万kW

2,118
7/12(⾦)

2,308
7/17(水)

2,523
7/25(木)

2,816
8/2(⾦)

2,698
8/5(月)

2,190
8/16(⾦)

2,582
8/21(水)

2,331
8/29 (木)

2,546
9/6(⾦)

2,728
9/10(火)

2,226
9/17(火)

2,040
9/26(木)

2,199
9/30(月)

※電⼒需給検証報告書(2019.4) 「2019 年度猛暑H1 需要発生時の需給バランス（最大需要断面）」より



The Kansai Electric Power Co., Inc.

2019年度 冬季︓エリア別の電⼒需給実績（2月7日 9~10時） 4

【出典】電⼒需給検証報告書について（概要）（2020年5月15日 電⼒広域的運営推進機関）をもとに作成

関⻄エリアの2019年度冬季の需給予想と結果は下表のとおりです。
前提とした厳寒とはならず、記録的な暖冬となったことから、事前の想定を大幅に下回りました。
■想定 ︓ 最大需要 2,539万kW 供給⼒ 2,711万kW（予備率 5.9%）
■実績 ︓ 最大需要 2,414万kW 供給⼒ 2,669万kW（予備率 11.7%）

2月7日（金） 9~10時



The Kansai Electric Power Co., Inc.

2019年度 冬季 最⼤電⼒実績の推移（関⻄エリア） 5

12月1日から3月30⽇までの最⼤電⼒は2月7日の2414万kWで、最も電源利⽤率が⾼かったのは
1月7日の94%で、安定した需給状況でした。
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今冬の最大需要実績
2/7（⾦）2,414万kW
気温-0.1℃ 使⽤率91％

(万kW)
供給⼒（想定）※

2,560万kW（12月）
供給⼒（想定）※

2,635万kW（2月）

でんき使⽤率

需要実績

供給⼒（想定）※
2,551万ｋＷ（3月）

昨冬(2018年度)の
最大需要実績

1/10（木）2,432kW

供給⼒（想定）※
2,641万kW（1月）

2,090
12/6(⾦)

2,087
12/9(月)2,086

12/16(月)
2,075

12/23(月)

1,786
1/5(日)

2,248
1/7(火)

2,254
1/16(木) 2,206

1/23(木) 2,166
1/27(月)

2,414
2/7(⾦)2,338

2/10(月)2,270
2/18(火)

1908
3/10(火)

2,139
2/25(火) 2,054

3/4・5(水・木)
2,097

3/16(月)
1,914

3/24(火)
1,906

3/30(月)

※電⼒需給検証報告書（2019.10）より



The Kansai Electric Power Co., Inc.

2020年度 夏季︓エリア別の電⼒需給⾒通し 6

今夏の関⻄エリアの⾒通しについては、8月の想定需要2,806万kWに対し、供給⼒が3,034万kW
で、予備率が8.1％となり、電⼒の安定供給に必要な予備率(３%以上)を確保できる⾒通しです。
また、2020年度夏季が過去10年間で最も猛暑となった年度並みの気象条件となり、⼀定規模の電
源が計画外停⽌を⾏った場合でも、電源Ⅰ‘・⽕⼒増出⼒運転・連携戦の活⽤により、全国で安定
的な予備率が確保できる⾒通しであると、電⼒広域運営推進機関は評価しています。

【出典】電⼒需給検証報告書について（概要）（2020年5月15日 電⼒広域的運営推進機関）をもとに作成



ご清聴、ありがとうございました。


