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2)電源引込

電源供給方法について、関西電力㈱と協議とありますが、
堂島川左岸側の中之島本通りは電線の地中化で電源引き込場所が
分かりにくくなっています。
現地の地上機器設置場所は、車道に面しており調査が困難です。
提案作成時の電源引込盤の設置位置、数量にも影響が出てきます。
新規に引き込む場合で、既設に統合する場合でも
必要な情報となりますので、
どの地上機器から引き込めば良いかご指示下さい。

2 同上

同上の理由から、電源引込位置のよっては植栽帯や遊歩道、鉄道会社、
その他埋設設備（電話、水道、ガス、治水）の管理者とも早急に協議する
必要が出てきます。
1～3工区の左岸遊歩道一帯に関して各々の管理者が保有している
平面図、断面図、詳細図を閲覧または受領することは可能ですか。

田蓑橋～中之島ガーデンブリッジ間の護岸及び歩車道の平
面図・横断面図を追加で閲覧することができます。

また、電源供給方法についての関西電力㈱との具体的な協
議や、どの地上機器から引き込めばいいか等の具体的な協
議は、委託契約締結後になりますので、現時点で指示はでき
ません。提案作成において必要となる現地踏査および事前
調査は提案者において提案内容に応じて実施願います。
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