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低濃度ＰＣＢ汚染機器が発見された主な事例

主な事例 掲載数

１．自家用電気工作物の発見事例 ４

２．機器に内蔵されたコンデンサーが発見された事例 ７

３．壁面に設置されたコンデンサーの発見事例 ８

４．その他の発見事例 ５
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１．自家用電気工作物の発見事例

No. 発見経緯 写真

1
自治体担当者が立入検査を行ったビルの屋上にキュービクルが残置されていた。キュービクルの中を確認
したところ、低濃度ＰＣＢ汚染変圧器が保管されていた。

2
自治体担当者が立入調査を行った際に、ヤードに保管されている変圧器を発見した。ＰＣＢ濃度分析をす
るよう指導したところ、低濃度ＰＣＢに汚染されていることが判明した。

3
管理されていない電柱に使用していない汚染変圧器が設置されていた。周囲に木が植えられていたため、
誰も気が付かなかったが、建物を解体する時に解体業者が発見した。銘板情報から低濃度に該当する可能
性があったため分析をしたところ、低濃度ＰＣＢ廃棄物に該当する事が判明した。

4

管理不全の空き地の現場調査をした際、古い
キュービクルが残置されていた。所有者の氏名を
基に土地登記システム等の情報から所有者の所在
を割り出した。変圧器の製造年が1977年～1986年
であることから分析を予定している。

●留意点●
古いキュービクルや電気室の他、ビルの屋上、倉庫、管理されていない場所などにも注意する必要が

ある。

発見当時の状況
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２．機器に内蔵されたコンデンサーが発見された事例（１）

No. 発見経緯 写真

1
スポット溶接機を修理のために分解したところ、コンデンサーが内蔵されていた。銘板を確認し、メー
カーへ問い合わせをしたところ、低濃度ＰＣＢに汚染されている機器の可能性があるとの回答を得た。

2
以前配布した発見事例集に溶接機が記載されており、それを見た事業者が社内調査を実施。古い溶接機に
ついてメーカー問い合わせをしたところ、型番から低濃度ＰＣＢ汚染のコンデンサーが内蔵されている事
が分かった。

3

自治体担当者が安定器の調査のために事業所の立
入調査をしたところ、古い溶接機を８台発見した。
銘板の情報を元にメーカー問い合わせをしたとこ
ろ、内蔵されているコンデンサーに低濃度ＰＣＢ
汚染の可能性があるとの回答を得た。

内蔵されていた
コンデンサー

溶接機銘板

3
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No. 発見経緯 写真

4
マンションの屋上に設置されていたクーリングタワーにて小型コンデンサーが保管されていた。恐らく
クーリングタワー内のポンプで使用されたコンデンサーと思われる。コンデンサーの銘板情報からメー
カー問い合わせを行ったところ、低濃度ＰＣＢ汚染の可能性があるとの回答を得た。

5

高圧電源装置を廃棄するにあたり、分解をして内
部を確認したところ、低濃度ＰＣＢ汚染が疑われ
る様な海外製の油入りコンデンサーが内蔵されて
いた。高圧電源装置は大学等の研究所内にて普通
に使用されている機器であり、所有台数が多い。
外観からの判断は難しいため、分解をして内部を
確かめる必要がある。

6

グラインダー（研磨機）のモーターに内蔵されて
いるコンデンサーについて、銘板を確認しメー
カー問い合わうをしたところ、単相モーターのコ
ンデンサーや起動用コンデンサーについては、低
濃度ＰＣＢ混入の可能性があるとの回答を得た。 モーター本体

モーター起銘板部分

●留意点●
古い機器が残置されていたら銘板を確認し、ＰＣＢ汚染が疑わしい場合には内蔵されているコンデン

サーの銘板も確認しメーカーへ問い合わせる必要がある。

発見された
コンデンサー

２．機器に内蔵されたコンデンサーが発見された事例（２）
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３．壁面に設置されたコンデンサーの発見事例（１）

No. 発見経緯 写真

1

自治体担当者が配管工事業者の立入調査を行ったところ、壁面に使用を終えた低圧進相コンデンサーが
残置されているのを発見した。銘板を確認し、メーカーへ問い合わせをしたところ、低濃度ＰＣＢ汚染
疑いがあるとの回答であった。分析を行ったところ、５台中４台が低濃度ＰＣＢに汚染されていること
が判明した。

2

農業従事者向けにＰＣＢ廃棄物に関するチラシを
配布したところ、チラシを見た市民から納屋に低
圧進相コンデンサーが設置されているとの連絡を
受けた。コンデンサー銘板を見て、メーカーHPを
確認したところ、低濃度ＰＣＢ汚染の可能性があ
ることが判明した。

3

廃ホテルの立入調査を行ったところ、壁面に設置
された分電盤内にコンデンサーが残置されている
のを発見した。廃業メーカーのコンデンサーであ
り、日本電機工業会で示されている見解から、高
濃度ではないが低濃度ＰＣＢ汚染の可能性がある
とが判断した。

発見された
低圧進相コンデンサー

発見された
低圧進相コンデンサー
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３．壁面に設置されたコンデンサーの発見事例（２）

No. 発見経緯 写真

4
市所有の建物について低濃度ＰＣＢ掘り起こし調査を行ったところ、水産科学館の水槽用ポンプ制御盤や
空調の制御盤に複数の低圧進相コンデンサーが設置されているのを発見した。銘板情報からメーカー問い
合わせをしたところ、低濃度ＰＣＢ汚染の可能性ありとの回答を得た。

5

古い農業用ポンプ場が残っている地域に
て廃ポンプ場の立入調査を行ったところ、
低濃度汚染疑いのある低圧進相コンデン
サーが設置されているのを発見した。
メーカーへ問い合わせたところ、低濃度
ＰＣＢ汚染の可能性があり、分析が必要
であると回答を得た。

6

エレベーターの制御盤に低圧コンデン
サーが設置されていた。エレベーター製
造元に問い合わせをしたが、回答が得ら
れず、コンデンサーの製造元へ問い合わ
せをしたところ、微量ＰＣＢ汚染が否定
できないコンデンサーであるとの回答を
得た。

発見された
低圧進相コンデンサー
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３．壁面に設置されたコンデンサーの発見事例（３）

No. 発見経緯 写真

7

自治体職員が、市内にある古い木工所の
立入調査を行ったところ、分電盤に複数
の低濃度ＰＣＢに汚染された低圧コンデ
ンサーが設置されていた。

8

自治体職員が市内の閉鎖製材所の立入調
査を行ったところ、帯鋸（電動のこぎ
り）及び台車に低濃度ＰＣＢ汚染が疑わ
れるような低圧コンデンサーが複数設置
されているのを発見した。

●留意点●
古い分電盤・配電盤・制御盤など壁面に低圧進相コンデンサーが設置されている場合がある。
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４．その他の発見事例

No. 発見経緯 写真

1
工場内電気室で使用していた進相コンデンサー用直列リアクトル内の絶縁油を分析したところ、低濃度Ｐ
ＣＢ汚染であることが判明した。

2
廃油再生業者が自主的に実施する廃油受入れ時の分析にて、低濃度ＰＣＢに汚染されている廃油があるこ
とが判明した。

3

公園内に展示されている鉄道車両について、自治体
職員が調査を行ったところ、行先幕制御装置等から
低濃度ＰＣＢ汚染が疑われるコンデンサーが発見さ
れた。

4

リサイクルセンター内の金属くず置き場に高圧コン
デンサーが廃棄されているのを回収業者が発見。回
収業者から県担当者へ連絡があり、現場を確認した。
銘板情報が読めたためメーカー問い合わせをしたと
ころ、低濃度ＰＣＢ汚染疑いがあるとの回答を得た。

5
廃業したメッキ工場に大きな電気機器があり、自治体職員が現場調査を行ったところ、油入式変圧器と直
流電源装置を組み合わせた古いメッキ装置が設置されていた。メーカー問い合わせを行ったところ、低濃
度ＰＣＢ汚染の可能性があるため、本体の油を分析するよう指示を受けた。

●留意点●
低濃度ＰＣＢ調査では、銘板情報から製造年、メーカーを確認し、疑わしいのであればメーカーへ確認

することになるが、分からない場合は分析を実施することになる。高濃度ＰＣＢ使用の可能性がなければ
分析をせず「みなし低濃度ＰＣＢ」として処分することも可能である。


